
 90
205

EI60

2 x HSI 150

2x 3x NA2XS(FL)2Y 1x120mm²

LEGENDA:

1 - Rozdzielnia SN Rotoblok SF 4-polowa

2 - Rozdzielnia nN Nr 1 RN-W 10/10

3 - Rozdzielnia nN Nr 2 RN-W 10/10

4 - transformator T1 Tricast 630kVA 15.75/0,42kV

5 - transformator T2 Tricast 630kVA 15.75/0,42kV

6 - szacht 110x210cm

7 - podłoga technologiczna 70cm

8 - przegroda z siatki 20x20mm wys.180cm

9 - drzwi z siatki 100x180cm

10 - drzwi z siatki dwuskrzydłowe 85x180cm

blok przepustów

HSI 90 2x5 K2 550

685x280mm
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3x NA2XS(FL)2Y 1x70mm²

DVK-110

10 rur DVK-110

10 rur DVK-110

7 kabli nN z trafo Nr 2

6 kabli nN z trafo Nr 1

2x T-154 szafka wentylatorów
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Rozmieszczenie aparatury w stacji transformatorowej

PRACOWNIA PROJEKTOWA - ELMOR ENERGETYKA

Proj:

Opr:

Spraw:

Obiekt

Adres

Treść

Stacja transformatorowa nr 4172

Kraków ul. Józefitów 16

2016.12.03
Rys. nr 2

podpis

podpis

inż. Kazimierz Bielawski
upr. GP.IV-63/341/76

mgr inż. Kazimierz Pawlik
upr. 355/86

inż. Maciej Gliszewski
upr. GP.IV/497/76 podpis2016.12.03

2016.12.03 1:25
skala


