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WEU.461.1.285.2020

Gmina Miejska Krakéw
Inwestor

Dotyczy: WARUNKOW TECHNICZNYCH | WYTYCZNYCH DLA BUDOWY URZADZEN

PODCZYSZCZAJACYCH INSTALOWANYCH PRZED WSKAZANYMI WYLOTAMI
KANALIZACJI OPADOWEJ DO ODBIORNIKOW.

Jednostka Klimat- Energia- Gospodarka Wodna informuje, ze przy doborze urzadzen

podczyszczajacych nalezy:

1.

zapewni¢ ochrone odbiornika pod wzgledem ilosci zanieczyszczen doprowadzanych
wraz z wodami opadowymi i roztopowymi, zgodnie z ustawg Prawo Wodne (Dz.U.
z 2020r. poz. 310 z pdzn. zm) oraz rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. (DzU.z 2019 r. poz. 1311 z dnia)
w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do woéd lub do ziemi $ciekéw, a takze
przy odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych,
wykona¢ dobér urzadzen uwzgledniajac zapisy warunkéw pozwolenia wodnoprawnego,
uwzgledni¢ faktyczny sptyw powierzchniowyz podziatem na zlewnie czasfkowe
dla ktérych musza by¢ przeprowadzone obliczenia przeptywu nominalnego
i maksyhalnego,

urzadzenia przyjac dla przeptywu nominalnego z bypasem dla przeptywu maksymalnego,
zaopiniowa¢ dobor urzadzen w KEGW (obliczenia, zlewnia odwadniana, typ urzadzen
oraz sposdb montazu).

Otrzymuja:
1 x Adresat (bez zat)

(x aa (WEY).
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