24ddo

BEZPIECIENSTWO PDIAROWE

Krakéw, ul. Kapelanka 11 tel./fax: 12 269 21 60
logistyka@supober.pl biuro@supober.pl

Protokot z dnia 04.09.2020 r. z przegladu technicznego gasnic i hydrantéw

- Miejsce wykonania ustugi Zleceniodawca/ dane do FV
Obiekt: SOSZW nr 1 Nabywca : Gmina Miejska Krakow
Adres: Krakow ul. Szwedzka 4 Odbiorca : Soszw
INTERNAT
Przedstawiciel zleceniodawcy: Marta Kornobis tel:........cccooviviniiiiniiniiinns L1111 11
Gasnica | Przeglad / ztom Rok producent _ Nowy sprzgt: M: ilos¢
1 6P |/ 0/Gz/B/GI/GT | 1
2 | GP2 2/ - 0/Gz/B/GI/GT | 2
3 | GP4 3/ 0/Gz/B/GI/GT |3 | -
4 | GP6 8/ 0/Gz/B/GI/GT | 4
5 | GWG2 1/ 0/Gz/B/GI/GT | 5 B
6 | GSE2 / 0/Gz/B/GI/GT | 6 -
7 | GS5x / 0/Gz/B/GI/GT 7
8 | UG$30 / B 8 | B
9 | CUGl / 9 |
10 | GPN6 4/ T Potwierdzam odbiér nowego sprzetu p.poz.:
11 R
Naprawa_: B o Hydranty (P —przeglad, Pm — pomiar, Pw — préba weia)
Typ | Remont Napetnienie ubnT Typ ilosé | P Pm Pw
H25 4 v v Q
H33 a Q Q
| ) H52
| H80/100 Q
LT T (O OO OO OO O PPV PPPP PP
|
Data przegladu 09-2020 Data nastepnego 09-2021

Rozliczenie ustugi i sprzedaiy:

Za wykonang ustuge ppoi...
¥ Wg. cennika
Wg. umowy
| wg. cen indywidualnych:

...............

Forma ptatnosci:
v przelew 7 dni
gotdéwka
Potwierdzam odbidr .....cceveeeeeeceeeenes zt

Pieczgtka i podpis

Fakture:

v dostarczy¢ do Klienta
wystaé poczta na adres

.......................................................................
......................................................................

.......................................................................

wystaé e-mailem

Oswiadczam, ze jesteSmy pilatnikiem VAT. Upowazniam FHU Supober do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Potwierdzam wykonanie powyiszych prac:

~

" Konserwator SUPOBER

Serwisant Gasnic i ufggg:eﬁ' P.Poz.
K os_’_f;i.fsia‘t‘rL tukasz

Potwierdzam odbiér wykonanych prac:

Przedstawiciel ZLECENIODAWCY

Z3/KP-7

Stronal1z1




20000
SUPODBER

BEZPIEGCZENSTWO POZAROWE

Krakow, ul. Kapelanka 11
tel./fax: 12 269 21 60

logistyka@supober.pl
biuro@supober.pl

Protokét z dnia 04.09.2020 r. z pomiaru ci$nienia i wydajnosci hydrantow

Miejsce wykonania ustugi

Zleceniodawca/ dane do FV

Obiekt: SOSZW nr 1

Adres: Krakow ul. Szwedzka 4

Nabywca : Gmina Miejska Krakéw

Odbiorca : Soszw

HTO02 Dysza pomiarowa: 10

..................................................................

Data pomiaru

09-2020

Data nastepnego

09-2021

Opis: W {(wewnetrzny), Z (Eewnetrzny)

PS — ciénienie statyczne [MPa/dm’]
PSw — ci$nienie statyczne w trakcie poboru wody
[MPa/dm’|

minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na
wylocie prqdownicy powinna wynosic dia hydrantu
wew. @ 25 ~ 1,0 dm’/s, @ 33 -~ 1,5 dm’/s, § 52 -
2,5 dm’/s.

oraz dla hydrantu zewn. DN 80 — 10,0 dm’/s oraz
DN 100 - 15,0 dm*/s przy cisnieniu nominalnym
0,2 MPa.

INTERNAT
Przedstawiciel zleceniodawcy: Marta Kornobis tel.......ccccoieiiiinninns emMailio e
Lokalizacj‘a hydrantu | gfednic_a_ B Wai PS / PSW Wydaj;noét':
zaworu [mm] producent / data [ MPa / Mpa ] [dm’/s]
| 1) It pigtro If] @25 0,31/0,20 1,00
| 2) 1 pigtro @25 0,30/0,22 1,00
3) Parter P25 0,34/0,26 1,10
4) Podziemie @25 | B 0,34/0,24 1,10
Wykona Sci:
y n.e czynn.osu Opis wynikow/uwagi:
pomiar odbiorowy
v" pomiar konserwacyjny W wyniku pomiardw stwierdza sie, ze:
Przyrzad pomiarowy: HYDROTEST Hydranty wew. spetniajg zatozenia Polskiej

Normy PN-EN 671-3 pod wzgledem ci$nienia i wydajnosci.
Uwagi:

1 Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie przeciwpozarowego

zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych /Dz. U, nr 124 poz. 1030/

Oswiadczam, ze jestesmy piatnikiem VAT. Upowazniam FHU Supober do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

P_rzeglad i pomiary wykonat:

Serwisant__ Gasniv| Lirzadzan PPoz.
FRUEUPTRER

“takasz Kosmider

Potwierdzam odbiér wykonanych prac:_

Z5/KP-7

Stronal1z1



