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Protokodt z dnia 27.09.

Krakéw, ul. Kapelanka 11 tel./fax: 12 269 21 60
logistyka@supober.pl biuro@supober.pl

2021 r. z przegladu technicznego_gaénic i hydrantow

Miejsce wykonania ustugi

Zleceniodawca/ dane do FV

Obiekt: SOSZW nr 1

Adres: Krakow ul. Szwedzka 4

Nabywca : Gmina Miejska Krakéw

Odbiorca : Soszw

INTERNAT
Przedstawiciel zleceniodawcy: Marta Kornobis tel:..........oovcvecvvereveesvenersernnn. email............ T
Gasnica ] Przegiad / ztom | Rok producent Nowy sprzet: M: iloéé
1 |6P1 / 0/Gz/B/GI/GT | 1 |
2 | GP2 2/ 0/Gz/B/GI/GT 2
3 | GP4 | 3/ 0/Gz/B/GI/GT | 3
4 |GP6 | 8/ 0/Gz/B/GI/GT | 4 -
5 | GWG2 1/ 0/Gz/B/GI/GT |5 1
6 | GSE2 / i 0/Gz/B/GI/GT |6 ’
7 | GS5x | / 0/Gz/B/GI/GT | 7 i
8 | UGS30 / 18]
9 | CUG1 / 9
10 | GPN6 4/ i Potwlerdzam odbiér nowego sprzetu p.poi.:
11 T |
Naprawa : Hydranty (P - przegiad, Pm — pomiar, Pw — préba weia)
Typ —[_ Remont | Napetnienie | uDT Typ [ flogé | P | pm ] Pw
. B H25 | 4 P Y v Q
o H33 Q a ad
| H52
H80/100 | ) Q
UWEEIE: ..ottt ettt s rae st et s eeas et e bt se s b e ettt s et eee e e et een e ee e e eAeae et et arateaterteneseetane s eeararentereteene
Data przegladu 09-2021 Data nastepnego 09-2022
Rozliczenie ustugi i sprzedazy: - -
O za wykonang ustugg ppo... FV nr Fakture:

Wg. cennika
O wg. umowy
O we. cen indywidualnych:
O Transport:

........................................

......................................................................

Forma pfatnosci: 0 dostarczy¢ do Klienta

przelew  dni [ wystaé pocztg na adres
Ol gotéwka
Potwierdzam odbidr ..........cccvereen zt
W ANl

O  wystaé e-mailem

Pieczatka i podpis

Oswiodczam, ie jestesmy platnikiem VAT. Upowainiam FHU Supa““é‘ema faktury VAT bez podpisu odblorcy

Potwierdzam wykonanie powy

F
Serwisant GQ_MMI.P, Poz.
Kedmider pukasz
Konserwator SUPOBER

Patwierdzam odbidr wykonanych prac:
e rl'ju_j_
lanka 11

lJD BFFv H 'nar"‘\?

Krakow R.a{e

Przedstawiciel ZLECENIODAWCY

Z3/kpP-7
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Krakéw, ul. Kapelanka 11
tel./fax: 12 269 21 60

logistyka@supober.pl
biuro@supober.pl

Protokét z dnia 27.09.2021 r. z pomiaru ciénienia i wydajnoéci hydrantéw

Miejsce wykonania ustugi

Zleceniodawca/ dane do FV

Obiekt: SOSZW nr 1
Adres: Krakéw ul. Szwedzka 4

Nabywca : Gmina Miejska Krakéw

Odbiorca : Soszw

INTERNAT
Przedstawiciel zleceniodawcy: Marta Kornobis tel:..........co.eerveveevvoieevneean, emaili...e,
Lokalizacja hydrantu |  érednica wai PS/ PSy, Wydajnosé
zaworu [mm] | producent / data [ MPa / Mpa ] [dm’/s]

1) Il pietro @25 0,31/0,20 1,00

2) | pietro @25 0,30/0,22 1,00

3) Parter @25 | - 0,34/0,26 1,10

4) Podziemie @25 [ 034/0,24 1,10

Wykonane czynnoéci:

pomiar odbiorowy
v pomiar konserwacyjny
Przyrzad pomiarowy: HYDROTEST
HTO02 Dysza pomiarowa: 10

Data pomiaru

09-2021

Data nastepnego

09-2022

i Opis: W (wewngtrzny), Z {(zewnetrzny)

PS - ci$nienie statyczne (MPa/dm’]
PSw - ciénienie statyczne w trakcie poboru wody
[MPa/dm’]

minimolna wydajnosé poboru wody mierzona na
wylocie prqdownicy powinna wynosi¢ dla hydrantu
wew. @ 25 - 1,0 dm’/s, @ 33 - 1,5 dm’/s, @ 52 -
2,5dm’/s.

oroz dig hydrantu zewn. DN 80 ~ 10,0 dm’/s oraz
DN 100 - 15,0 dm’/s przy cisnieniu nominalnym
0,2 MPo.

Opis wynikow/uwagi:
W wyniku pomiaréw stwierdza sie, ze:

Hydranty  wew. spefnigjg  zatozenia
Normy PN-EN 671-3 pod wzgledem ci$nienia i wydajnoci.

Polskiej

Uwagi:

...............

............

! Rozporzqdzenie MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozorowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych /Dz. U. nr 124 poz. 1030/

| | e
Oswiadczam, ze jestesmy platnikiem VAT, Upowazniam FHU Supober do wystawienia foktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Przeglaii p?may wykonat:

Potwierdzam odbiér wykonanych prac:

Z5/KP-7
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