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Opis przedmiotu zamówienia  

Dla postępowania pn.:  

„Budowa przepompowni w rejonie skrzyżowania ul. Półłanki/ul. Agatowej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą” 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji w zakresie budowy przepompowni wód deszczowych w rejonie 

skrzyżowania ul. Półłanki i ul. Agatowej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rurociągiem tłocznym w 

ciągu ul. Agatowej, prowadzącym wody z projektowanej przepompowni do istniejącej kanalizacji deszczowej Dn600, w 

sposób i na zasadach określonych w projekcie wykonawczym i pozwoleniu na budowę „ Decyzja nr 431/6740.1/2021”- 

„Załącznik nr 1” stanowiącym integralną część OPZ. Celem inwestycji jest odprowadzenie wód deszczowych ze zlewni i 

skrzyżowania ul. Półłanki i Agatowej. Obecnie wody opadowe dopływają istniejącymi rowami przydrożnymi oraz rowem 

doprowadzającym do zbiornika retencyjnego a następnie odparowują. W sytuacji występowania wzmożonych opadów 

ograniczone możliwości retencyjne zbiornika nie wystarczają na przyjęcie wód opadowych, dochodzi do nagromadzenia 

wody w zbiorniku i rowach przydrożnych do poziomów powodujących wylewanie wody na tereny przyległe, w tym na 

drogę – skrzyżowanie ul. Półłanki i Agatowej. W takiej sytuacji wody awaryjnie są wypompowywane ze zbiornika za 

pomocą przewoźnych pomp do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w rejonie ul. Domagały. W świetle powyższego 

koniecznym jest wykonanie stałej pompowni wód deszczowych w rejonie zbiornika, która będzie przepompowywać 

nadmiar gromadzących się w nim wód opadowych, do kanalizacji deszczowej. W ramach odrębnej inwestycji, polegającej 

na budowie szkoły na Oś. Złocień, projektowana jest rozbudowa ul. Agatowej, w ramach której planuje się wykonanie 

kanalizacji deszczowej. W porozumieniu z MCOO, ZDMK i KEGW ustalono, że projektowany rurociąg tłoczny z pompowni 

zostanie zakończony studnią rozprężną, która zostanie podłączona do kanalizacji deszczowej projektowanej przez biuro 

AMC Projektowanie, w ramach rozbudowy ul. Agatowej. 

 

2. W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie następujących prac:  

• budowa przepompowni wód wraz z komorą osadnikową: 

▪ przepompownia komorowa Dn2000 gł. 4,21 m o wydajności 85,5 l/s, 

▪ osadnik komorowy Dn2000 gł. 4,21 m,  

▪ rurociąg łączący komory Dn500 beton L = 0,8 m,  

• budowa rurociągu czerpnego grawitacyjnego Dn500 beton L = 11,9 m wraz dokiem wlotowym Dn500 z 

zainstalowaną kratą,  

• budowa rurociągu tłocznego L = 77,2 m (w tym 2xDn200 stal L = 1,1 m, Dz315 PE100 RC SDR17 L = 76,1 m) wraz 

ze studnią rozprężną Dn1200,  

• ogrodzenie terenu pompowni o łącznej długości 24 m (w tym brama wjazdowa 5,0 m) wysokości 1,20 m (zgodnie 

z ograniczeniami wynikającymi z MPZP) – nieobjęte wnioskiem o pozwolenie na budowę,  

• wykonanie skrzynek i instalacji zasilająco – sterujących, przyłączeniowych, oświetleniowych – wg odrębnego 

opracowania – część elektryczna,  

• utwardzenie placu pompowni kostką betonową 5,0 x 7,0 = 35 m2 – wg odrębnego opracowania – część drogowa,  
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• utwardzenie terenu w rejonie placu pompowni płytami betonowymi drogowymi – pow. 147 m2 – wg odrębnego 

opracowania – część drogowa,  

 

3. Inne uwarunkowania i obowiązki Wykonawcy: 

3.1. Z uwagi na brak pewności wybudowania odbiornika do czasu oddania przedmiotu umowy  

(kanał opadowy  ma być wybudowany w ramach planowanej rozbudowy ul. Agatowej dla której w chwili obecnej 

ZDMK proceduje ZRID ), wymagane jest w przedmiotowym zadaniu spełnienie rozwiązania tymczasowego zgodnie 

z zapisem PKT 4.3.1 Pompownia wód deszczowych – Układ tymczasowy, jednak z tym założeniem że króciec Dn300 

łączony na kołnierz z rurociągiem tłocznym w komorze rozprężnej będzie posiadał 2 dospawane podłączenia dla 

węży Dn100 

3.2. Zamówienie należy zrealizować zgodnie projektem wykonawczym i pozwoleniem na budowę „ Decyzja nr 

431/6740.1/2021” 

3.3. Szczegóły  przedmiotu zamówienia określono w projekcie budowlanym oraz szczegółowych specyfikacjach 

technicznych  które stanowią załączniki do SWZ. 

3.4. Roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i obowiązującymi 

przepisami oraz normami, co także oznacza, że jeśli w zakresie prac brak jest dokładnych opisów technologii ich 

wykonania lub nie wskazano innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania prac, a dana technologia 

lub sztuka budowlana sugeruje ich wykonanie, Wykonawca winien takie prace wykonać po uprzednim zgłoszeniu 

tego faktu Zamawiającemu i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji 

3.5. Jeśli jakieś prace nie wynikają wprost z dokumentacji projektowej i przedstawionych dokumentów opisujących 

przedmiot zamówienia – a ich wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania robót, a ich konieczność 

Wykonawca mógł przewidzieć na etapie złożenia oferty – przyjmuje się, że należą one do przedmiotu umowy, a 

wynagrodzenie za ich wykonanie jest objęte wynagrodzeniem ryczałtowym określonym w niniejszym zamówieniu 

3.6. Wykonawca w swojej ofercie musi uwzględnić ewentualne prace, materiały lub dostawy nie ujęte w dokumentacji 

postępowania a konieczne do poprawnego wykonania powierzonego mu zadania 

3.7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się szczegółowo ze wszystkimi założeniami Inwestycji i dokumentami 

posiadanymi przez Zamawiającego tj. z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót budowlanych, SWZ. Potwierdza i nie wnosi do nich zastrzeżeń, że ww. informacje i dokumenty określają 

przedmiot niniejszej umowy w sposób wystarczający i gwarantujący jej wykonanie w całości bez konieczności 

uzupełnień i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów 

3.8. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów i wyrobów budowlanych zgodnych z wymaganiami SWZ 

i jej załączników, dostarczonych własnym staraniem i na własny koszt, wprowadzonych do obrotu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami 

3.9. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót z zachowaniem szczególnych warunków czystości, 

ograniczenia hałasu i innych uciążliwości dla użytkowników. Zobowiązany jest również do utrzymania czystości 

terenu robót oraz ciągów komunikacyjnych w rejonie prowadzonych robót. Prace porządkowe Wykonawca będzie 

wykonywał na bieżąco 

3.10. W przypadku jakichkolwiek awarii powstałych na terenie prowadzonych robót Wykonawca zobowiązany będzie w 

sposób docelowy i skuteczny do natychmiastowego ich usunięcia 

3.11. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia robót i własnej działalności od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres realizacji zamówienia 
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3.12. Od momentu rozpoczęcia prac do chwili zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

na zasadach ogólnych za szkody powstałe w obiekcie i terenie objętym robotami oraz zapewni ochronę 

znajdującego się tam mienia. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej i prywatnej 

3.13. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony 

Wykonawcy nastąpi uszkodzenie czy zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt, 

w sposób docelowy i skuteczny, w trybie natychmiastowym, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność 

3.14. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu w ciągu 5 dni od daty podpisania 

umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego, uwzględniającego wykonanie wszystkich robót objętych 

przedmiotem zamówienia. Harmonogram ten, stanowiący załącznik do umowy, musi zawierać wszelkie koszty 

składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania zamówienia z ich podziałem na poszczególne elementy 

3.15. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować – własnym staraniem – swoje zaplecze maszynowe i socjalne. 

Lokalizację zaplecza oraz miejsce składowania odpadów, gruzu, śmieci itp. Wykonawca uzgodni z administratorem 

obiektu (właścicielem terenu) 

3.16. Wykonywanie robót, odbiory oraz organizację (bhp, p.poż. oraz koordynację w zakresie bhp) na terenie 

prowadzonych robót należy prowadzić w oparciu o aktualne normy i przepisy 

3.17. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie 

prowadzonych robót oraz terenie przyległym,  

w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego 

3.18. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do : 

3.18.1. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszystkich osób i mienia na terenie robót, 

począwszy od dnia rozpoczęcia robót, aż do chwili przekazania terenu Zamawiającemu po zakończeniu prac 

oraz wykonywania robót ze szczególnym uwzględnieniem wymagań BHP w dostosowaniu do istniejącego 

stanu zaawansowania robót, jak też wykonywania stosownych zabezpieczeń 

3.18.2. Informowania Zamawiającego/Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz 

terminie odbioru robót zanikających, co najmniej na 3 dni przed planowym odbiorem, celem dokonania 

odbioru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy; jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach 

Zamawiającego/Inspektora Nadzoru zobowiązany będzie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do 

zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego 

3.18.3. Prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji przedmiotu umowy oraz 

do przestrzegania zasad ochrony środowiska (między innymi do zapobiegania powstawaniu odpadów, 

ograniczenia ich ilości i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, zapewnienia ich odzysku oraz 

prawidłowego unieszkodliwiania), w tym bieżącego wywozu odpadów, gruzu, utylizacji materiałów, 

urządzeń i instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym 

od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania i składowania wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych 

materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, systematycznego wywozu i 

utylizacji na własny koszt zdemontowanych elementów, gruzu i odpadów, w tym rozliczenia finansowego 

z Zamawiającym kwot uzyskanych ze sprzedaży odzyskanego złomu w tym żeliwa 

3.18.4. Prowadzenia robót w sposób uwzględniający ochronę gleby, ziemi, powietrza i stanu akustycznego 

środowiska oraz w sposób zabezpieczający przed awariami lub incydentami środowiskowymi 

3.18.5. Przywrócenia do stanu z dnia przejęcia terenów zajętych czasowo w związku z realizacją robót oraz naprawy 

ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót objętych Umową; w razie nie wykonania tego 
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zobowiązania Zamawiający na podstawie komisyjnie sporządzonego protokołu i wyceny może obciążyć 

Wykonawcę kosztami za wykonanie wymienionych robót 

 

4. Dokumentacja powykonawcza: 

4.1.1. W terminie zakończenia robót przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest opracować i dostarczyć 

Zamawiającemu dokumentację powykonawczą (4 egzemplarze w formie papierowej, 1 egz. w wersji 

elektronicznej), w tym gwarancji zamontowanych urządzeń, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, 

świadectw na wykonane roboty potwierdzających dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania materiałów i wyrobów zastosowanych przez Wykonawcę oraz instrukcje obsługi 

w języku polskim 

4.1.2. Wszelkie zmiany w projekcie następujące w trakcie trwania procesu budowlanego muszą być uwzględnione 

przez Wykonawcę w dokumentacji powykonawczej dostarczanej Zamawiającemu 

4.1.3. Dokumentacja powykonawcza powinna być podzielona na branże, posiadać spis treści, teczki powinny być 

opisane w wyraźny sposób czego dotyczą 

4.1.4. Wykonawca powinien przygotować/skompletować instrukcję użytkowania wszelkich urządzeń 

technologicznych, zawierającą wszelkie wytyczne odnośnie eksploatacji 

4.1.5. Wszelkie atesty, aprobaty, deklaracje, karty materiałowe, certyfikaty, karty gwarancyjne itp. należy 

zgromadzić w osobnym segregatorze i podzielić branżowo. Dokumentacja powinna być wykonana przez 

osoby uprawnione do sporządzania dokumentacji projektowej i potwierdzona pieczątką 

4.1.6. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa własności intelektualnej do dokumentacji powykonawczej 

4.1.7. Po wykonaniu inwestycji należy wykonać wszelkie niezbędne pomiary i badania w szczególności protokoły 

prób szczelności rurociągu tłocznego. Protokoły badań i pomiarów należy dołączyć do dokumentacji 

powykonawczej, 

 

5. Gwarancja.  

5.1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane i urządzenia, stanowiące przedmiot umowy, 

gwarancji w wymiarze 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót. Wykonawca dostarczy karty 

gwarancyjne urządzeń Zamawiającemu najpóźniej w dacie odbioru końcowego przedmiotu umowy. Treść karty 

gwarancyjnej nie może być sprzeczna z zapisami umowy. Wykonawca zapewni przegląd i usługi serwisowe w 

okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta, a po okresie gwarancji wskaże właściwe podmioty 

serwisujące. 

 

6. Obiory prac: 

6.1. O osiągnięciu gotowości robót do odbioru końcowego Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie z co 

najmniej 10 dniowym wyprzedzeniem. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego 

przedmiotu umowy do eksploatacji, po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu 

przewidzianych w przepisach badań, prób technicznych, rozruchów instalacyjnych i innych 

6.2. Dokumenty do odbioru robót. Rozliczenie za wykonane prace będzie realizowane na podstawie protokołów 

odbioru prac wraz z załącznikami w postaci omówionej w pkt. 4. 

6.3. Odbiór prac, robót, czynności wykonanych przy realizacji inwestycji następuje z chwilą dokonania odbioru 

końcowego inwestycji przez Zamawiającego od Wykonawcy. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w 

toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiągnie gotowości do 
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odbioru z powodu niezakończenia robót, prac lub czynności, lub nie zostały właściwie wykonane roboty, prace lub 

czynności, lub nie zostały przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, próby, czy też niezbędne rozruchy 

technologiczne lub, gdy Wykonawca nie przedstawił wymaganych prawem i niezbędnych do dokonania odbioru 

dokumentów powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do 

zamierzonego stanu. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad 

oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych 

6.4. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go w formie 

pisemnej przez Wykonawcę o zakończeniu robót. 

 

Załączniki: 

1. Geodezyjne zwymiarowanie 

2. Operat wodnoprawny 

3. Projekt budowlany 

4. Projekt wykonawczy 

5. Specyfikacje techniczne 

6. Stan istniejący 

7. Decyzja WP 

8. Decyzja PNB 

 

 


