Krakow 13-04-2021

PROTOKOL

W dniu 13-04-2021 r. dokonano préb zadziatania o$wietlenia awaryjnego-
ewakuacyjnego w Szkole Podstawowej Nr 105 os. Stoneczne 12 w Krakowie
W wyniku przeprowadzonych préb stwierdzono:
1. Oprawy oswietlenia awaryjnego posiadajg wewnetrzny uktad zasilajgcy.
2. Dziatanie oswietlenia przez czas 1 godziny.

3. Oswietlenie spetnia wymogi norm PN-EN 60598-2-22, PN-EN 1834/2005
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