PROTOKOL
Z przegladu instalacji gazowej

| Adres kontroli: Krakéw, os. SLONECZNE 12 '

Uzytiownik: SZKOLA PODSTAWOWA NR 105

1. Szafka zaworu giéwnego

_Stan mocowania i stan techniczny szafki Dobry =
2. Gazomierz Szezelny

3. Instalacja

| Szczelno$é instalacii

Szczelna

_Stan $cian i zamocowania instalacji | Dobry
| Wystepowanie korozji na instalaji | Nie

4. Armatura odcinajaca

Dziatanie zaworu giéwnego

| Prawidiowe

. Dziatanie zawordw przed urzgdzeniami

i Prawidi‘oﬂéii

Dostepnosé armatury

| Dobra

f 5. Urzadzenia gazowe

Zou - & ST . &‘,zczelnevw-_'AW‘i
N LZ\_& . . Szczelne _‘
T ey
( J Szczeln |
I | Szczelne
- & | Szezeine
| 6. Wynik kontroli | POZYTYWNY

Uwagi i zalecenia:

WO 5 v S b o By s e e SRSt o oo ik S 5

_Zastosowano urzgdzenie pomiarowe: SF-321 N nr 01166903 Ri 38 Rl
Uzytkownik przyjmuje do wiadomogci: w dolnej czesci drzwi pomieszczenia, w ktérym jest zamontowane urzgdzenie
gazowe muszg by¢ otwory (min. 220 cm?). Nie wolno zatykac otworéw wentylacyjnych w tych pomieszczeniach. ani
urmieszczaé w nich przewodéw spalinowych lub innych urzgdzen zaburzajgcych naturalng wentylacje. Szczelne okna
powinny byé wyposazone w nawietrzaki‘

Wykonany przegiad speinia wymagania Ustawy z dnia 07.07 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 06.156.1118 z pozn.
Zmianami) | zostat przeprowadzony z wytycznymi  Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego ( IA/TG/469/95 7
dnia 24.07.1995 r.) dotyczgcymi wykonywania przeglgdéw gazowych.

mgr inz. Filip Jakiel

Instalacje gazowe
DA7/157/2021, E/18/157/2021
tel. 502 896 438

wykonujgcego kontrole
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