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PROTOKOL KONTROLI Nr HK.9022.5.2022

Znak: HK.9022.5.2022 Krakow, 2022-10-13

(miejscowos¢ i data)

przeprowadzone| przez
. Oddziat Higieny Komunalnej, nr leg. stuzb. 270, nr up. 9 z dnia 2022-01-01,

(imig i na zwisko, komérka organizacyjna, nr upowaznienia do wykonywania czynnosci kontrolnych)

Pracownika (-6w) upowaznionego (-ych) przez Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w
Krakowie

(nazwa organu Paristwowej Inspekeji Santterne))
Kontrolg przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej
Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. 2021 poz. 195 z pézn. zm.), w zwigzku z art. 67 § 1 orazart. 68 §1i§ 2
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2020 poz. 256, z
pdzn.zm.).
I. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLOWANEGO PODMIOTU
1. Podmiot kontrolowany
Miejskie Centrum Opieki dla Oséb Starszych, Przewlekle Niepetnosprawnych oraz Niesamodziel-
nych ul. Wielicka przy ul. Wielickiej 267
tel.: 728-435-546 fax: , e-mail:

(peina nazwa/adresftelefonffaks/poczta elektroniczna)
2. Informacja dotyczgca kontrolowanego obiektu

Kontrola sprawdzajgca po wydanej decyzji z dnia 12.10.2022 . stwierdzajgoej skazenie instaiacji wody
cieptej bakteriami Legionella sp. w budynku Miejskim Centrum Opieki dla Oséb Starszych, Przewlekle
Niepetnosprawnych oraz Niesamodzielnych ul. Wielicka przy ul. Wielickiej 267

tel.. | fax: , e-mail;

(pelna nazwa/adreshelefonfiaks/poczta elekironic znalrodzaj prowadzonej dziatalnosei
3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagari

1) Miejskie Centrum Opieki dia Oséb Starszych, Przewlekle Niepetnosprawnych oraz Niesamo-
dzielnych

(imig i nazwisko/peina nazwa (inwestor/organ zelozycielskifv przypadku spéiki cywilnej wymienié wszystkich wspdinikow))

2 ) ul. Wielicka 267 Krakéw

(adres zemieszkania/siedziby (w przypadku spéiki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspdinikowheleforfaks/poczta elekironic zna))
4. NIP/REGON/PKD - odpowiednio: 679-20-26-141 /351239953
. Osoba kierujgca podmiotem kontrolowanym:

Pan tukasz Bartkowcz — Dyrektor

(imie i na zwisko/stanowisko)
6. Osoba upowazniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Pan . — Kierownik Dzitatu Technicznego
(imig i nazwisko/stanowisko/dane upowazniajacegofdata wydania upowaznienia/ns)

7. Inne osoby, w obecnosci ktérych przeprowadzono kontrole*
nie dotyczy

(imig i nazwisko/stanowisko/inne)

Il. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczgcia kontroli: 2022-10-13, godzina: 13:20
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*
nie dotyczy
3. Przyczyna odstgpienia od zawiadomienia: kontrolowany jest nie przedsiebiorcom
4. Data i godzina zakoriczenia kontroli: 2022-10-13, godzina: 14: 45
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S. Czas kontroli obszaru, w ktorym stwierdzono nieprawidtowosci* nie dotyczy

6. Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola sprawdzajgca po decyzji z dnia 12.10.2022 r. stwierdzajgcej skazenie wody ciepiej w stopniu
srednim oraz wysokim
7. Wyposazenie uzyte podczas kontroli*
nie dotyczy
(nazwa wyposazenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano prébki do badar laboratoryjnych**
~ nrinazwa protokotu/6w*

nie dotycy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dzwieku lub obrazu* - nie dotyczy
10.Korzystano* z wynikéw badar; | pomiaréw - nie dotyczy
11.Dokumenty oceniane w trakcie kontroli - nie dotyczy
12.Wykaz dokumentow Zafgczonych do protokotu kontroli* -nie dotyczy
13.Podczas kontroli wypetniono formularze kontroli — nr: nie dotyczy

Wypelnione w trakcie kontroli formuiarze kontroli w formie papierowej lub elektronicznej $§ do uzytku

wewnetrznego Paristwowey Inspekcji Sanitarnej i nie stanowig integrainejczesci protokolu kontroli (stuza
Jjedynie do do dokumentowania wynikow kontrof)

Wypetnione formularze kontroli w wersji papierowej lub elektronicznej sq do wglgdu kontrolowanego na

kazdym etapie postepowania  administracyjnego i megq zosta¢ udostepniane na jego  wniosek po
przeprowadzonych czynnosciach kontroinych lub w siedzibie kontrolujqcego.

lil. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacije istotne
dla ustalen kontroli

Kontrola sprawdzajgca po decyzji z dnia 12.10.2022 r. stwierdzajgcej skazenie instalacji wody ciepfej
bakterig Legionella sp. w budynku Miejskiego Centrum Opieki dla Oséb Starszych, Przewlekie
Niepetnosprawnych oraz Niesamodzielnych

2. Informacije istotne dla ustaleri kontroli np. stwierdzenia dotyczace stanu technicznego podmiotu/obiektu,
stanu sanitarno-higienicznego

W dniu 28 wrzesnia 2022 r., w ramach biezgcego nadzoru sanitarnego nad jako$cig wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi, zostato pobranych 12 préb wody cieptej do badari laboratoryjnych w kierunku bakterii
Legioneila sp. w Miejskim Centrum Opieki dla Os6b Starszych, Przewlekie Niepetnosprawnych oraz
Niesamodzielnych ul. Wielicka przy ul. Wielickiej 267. Analiza jakoéci wody cieptej, wykonana przez Oddziat
Laboratoryjny Badania Wody Wojewodzkie] Stacji Sanitamo-Epidemiologicznej w Krakowie, przy ul.
Praanickiej 76, wykazata obecnos¢ bakterii Legionelia sp., w nastepujacych prébach wody:

1. punkt czerpalny - pawilon 2, 2 pigtro, fazienka nr 215, punkt posredni, (sprawozdanie z badars Nr:
LW/35988/N/2022); obecnhe bakterie Legionella sp. w ilosci 2400 jtkM00 mi (wartos¢
dopuszczalna <100 jtk/100 mi wodyy);

2. punkt czerpalny - pawilon 2, 2 pigtro, tazienka nr 236, punkt posredni (sprawozdanie z badan Nr:
LW/3597/N/2022);0becne bakterie Legionella sp. wilosci 2200 jtk/100 mi (warto$¢ dopuszczalna
<100 jtk/100 ml wody);

3. punkt czerpalny - pawilon 2, pietro 1, fazienka nr 105, punkt najdalszy (sprawozdanie z badan Nr:
LW/3595/N/2022); obecne bakterie Legionella sp. wiloéci 1700jtk/100 ml (wartoéé dopuszczalna
<100 jtk/100 ml wody);

4. punkt czerpalny -pawilon 5, parter, lazienka 0,41, punkt najblizszy (sprawozdanie z badar Nr
LW/3600/N/2022) obecne bakterie Legionella sp. w ilosci 210 jtk/100 mi (warto$¢ dopuszczalna
<100 jtk/100 ml wody);

5. punkt czerpainy -pawilon 5, pietro 1,fazienka pacjenta (obok pokoju nr1.60) punkt
posredni (sprawozdanie z badari Nr: LW/3601/N/2022) obecne bakterie Legioneiia sp. wiloéci 280
jtk/100 ml (warto$¢ dopuszczalna <100 itk/100 ml wodyy);

6. punkt czerpalny- pawilon 5, pietro 2 tazienka pacjenta (obok pokoju nr2.60) punkt
posredni (sprawozdanie z badar Nr; LW/3602/N/2022) obecne bakterie Legionella sp. wilosci 120
jtk/100 ml (warto$¢ dopuszczalna <100 jtk/100 ml wody);
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W jpozostatych prébach cieptej wody pobranych z Miejskiego Centrum Opieki dla Oséb Starszych, Przewlekle
Niepetnosprawnych oraz Niesamodzielnych ul. Wielicka przy ul. Wielickiej 267 przeprowadzone analizy
jakosci wody nie wykazaly ponadnormatywnej obecnosci bakterii Legionella sp.

W zwigzku z powyzszym tut. Inspektor Sanitamy w dniu 12.10.2022 .
stwierdzajgcg punktowe skazenie systemu wod
punktach czerpalnych:

* punkt czerpainy -pawilon 2, 2 pigtro, tazienka nr 215, punkt posredni (sprawozdanie z badar Nr:

wydat decyzje administracyjng
y cieptej bakterig Legionella sp. w stopniu wysokim — w trzech

LW/3598/N/2022):

*  Punkt czerpainy -pawilon 2, 2 pigtro, tazienka nr 236, punkt poredni (sprawozdanie z badari Nr:
LW/3597/N/2022);

®  Punkt czerpainy — pawilon 2, pigtro 1, fazienka nr 105, punkt najdalszy (sprawozdanie 2 badar N
LW/3595/N/2022);

oraz w stopniu érednim w punktach:

* punkt czerpalny — pawilon 5, parter, fazienka 0,41, punkt najblizszy (sprawozdanie z badari Nr:
LW/3600/N/2022)

* punkt czerpalny — pawilon 5, pietro 1, tazienka pacjenta (obok pokoju nr 1.60) punkt posredni
(sprawozdanie z badari Nr: LW/3601/N/2022)

* punkt czerpalny — pawilon 5, pigtro 2,tazienka pacjenta (obok pokoju  nr 2.60) punkt posredni
(sprawozdanie z badan Nr: LW/3602/Nj2022)

Decyzja zostata opatrzona rygorem natychmiastowej wykonalnosci w punkcie 1. oraz 2. W zwigzku z wydang
decyzjg podjeto natychmiastowe czynnosci celem redukeji ilosci bakterii Legionella sp. tj. Dokonano przeglgdu
technicznego systemu wody cieptej dla budynkéw nr2 i 5 przeprowadzono intensywne piukanie sieci w
systemie wody cieptej, ptukanie sieci bedzie kontynuowane w kolejnych dniach. Zwréccno si¢ pisemnie do
Miejskiego Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej w Krakowie (MPEC) o podwyzszenie temperatury
podawanej wody-cieplej w celu przeprowadzenia przegrzewu systemow wody cieptej. Przegrzew bedzie
przeprowadzony w przyszlym tygodniu ( pofgczony z intensywnym pukaniem sieci). Zgodnie z pkt 2 ww.
decyzji wytgczono z uzytkowania fazienki z natryskami: (1) pawilon 2, 2 pietro, fazienka nr 215, (2) pawilon 2,
2 pietro, fazienka nr 236, (3) pawilon 2, pigtro 1, fazienka nr 105, - na tazienkach znajduje sig informacja
ifazienka nieczynna do odwotania” — lazienki zamkniete lub zdemontowana stuchawka natryskowa. Na
kazdym pietrze w ww. budynkach znajdujg sig 4 faznieki z natryskami. Zgodnie z o$wiadczeniem p.
. : pacjenci korzystajg z pozostatych fazienek w ktdrych nie stwierdzono skazenia.

Podczas kontroli uzyskano informacije, ze w budynku nr 5 przebywajg pacjenci -parter Oddziat Paliatywny,
pieto 1, 2 - Oddziat Psychiatryczny.

W budynku nr 2 znajduje sig Oddziat Ogéiny. Poinformowano przedstawiciela obiektu ze zgodnie z zat nr 5.
do Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wodly przeznaczonej do
Spozycia przez ludzi po wykonaniu powtdrnego badania wody kolejne dwa badania w kierunku Legionella sp.
nalezy wykonaé¢ w odstepie 3 miesiecy.

3. Nieprawidiowosci stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisow prawnych, ktére naruszono*
nie dotyczy

4. DoraZne zalecenia, uwagi i wnioski*
nie dotyczy

IV.UWAGI | ZASTRZEZENIA OSOB UCZESTNICZACYCH W KONTROLI
1. Oméwiono wyniki kontroli, nie dokonano wpisu do ksiazki kontroli/dziennika budowy**

2. nie wniesiono** uwag i zastrzezer do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupetnienia do protokofu — /nie naniesiono**... ... ... .
(rodad: nurner strony protokofu, okreslenia lub wyrazy bledne i te, ktére je zastepuja)

4. Za stwierdzone nieprawidiowoséci wymienione w protokole w czeéci Il pkt 3 lit. ... ... nie natozono

rmandab bmrnAamn A v vanremlrndai ma mAAedaaia
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5. Upowaznienie do nakladania grzywien w drodze mandatu kamego nr nr 9 z dnia 2022-01-01 wydane
przez Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie)
(nazwa organu Parnstwowej Inspekefi Sanfarne))

6. Osoba ukarana zostata pouczona o prawie odmowy przyjecia mandatu.
Z tego prawa skorzystata/nie skorzystata**

7.Dane osoby odmawiajgcej przyjecia mandatu

nie dotyzcy

(imig | na zwisko/adres)
8.Protokdt zostat sporzgdzony w 2 jednobrzmigeych egzemplarzach
9. Z trescig protokotu kontroli zapoznano sig/nie zapoznano sig **

10.W przypadku odmowy podpisania protokotu nalezy wpisa¢ powdd odmowy podpisania protokotu

NIE DOTYCZY

{czytelny podpis 0sob obecnych podczas kontrol)
-

'{c':z;rtefny pc .5 kontrolujgcego (-ych)
V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOLU
Protokdt kontroli sanitarnej otrzymatem(-am) w dniu 13 pazdziemika 2022 r.

(czytelny podpis osoby odbierajgcef protokét i pieczeé podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** nie dotyczy
(nazwa/ni)

POUCZENIE: W ferminie 7 dni od daty doreczenia niniejszego protokofu kontrofi mogq zostac zgfoszone zastrzezenia do ustaler: stanu faktycznego..
Wyniki kontroli dotyczq warunkow skontrolowanego podmiotu w ezasie | miejscu trwania kontrofi

Strona na kazdym etapie pestepowania ma prawo wgladu w dokumentacje w siedzibie wiasciwej stacfi sanfta ro-epidemiologiczney.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej nalezy wpisaé ,nie dotyczy”

** niewfadcive skredlié



