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Protokét kontroli nr 5[ 203

z zakresu stanu ochrony przeciwpozarowej
na podstawie planu kontroli zatwierdzonego przez:
Dyrektora Wydziatu Bezpieczenstwa i Zarzadzania Kryzysowego UMK
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b/ instalacja elektryczna
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7. W trakcie kontroli udzielono konsultacji i wy/ljas’nieﬁ dotyczacych:

R e

8. Kontrolowany nie wnosi zadnych zastrzezen/wnié €pujgce zastrzezenia® do
protokotu:

9. Na tym protokét zakoriczono i po zapoznaniu sie z jego trescia podpisano bez
zastrzezen/zzastrzezeniami*.—

10. Protokot sporzadzono w dwodch egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego
i kontrolujacego.

~ DYREKTOR iV LICEUM OGOLNOKSZTALEC PO PEKTOR
I l_.lccum.Ogélnoklszta{cz;(pgo im. Tadeusza Ko$ciuszki i /
w Kpgkowie 30-5 ul. Krzemionki 11
Tel. 56 36 20, 12 656 11 96
NIP 6793131443 Regon 356724446

' Elzbieta lik-Mozdzinska
mgr Beqta' Zeutka
(podpis osob\ kontrolujacej)

(podpis osnwy obecnej przy kontroli)
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Zalecenie pokontrolne

Na podstawie art. 31iart. 33 ust. 1 ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym
(tj. Dz. U.z 2021 r. poz. 1372 z pdzn.zm.), art. 34 ust. 1, art. 35 ust. 2 oraz art. 92 ustawy z dnia
5 czerwca 1990 r. o samorzadzie powiatowym (t,j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z pézn.zm.);
art. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
869.) oraz Zarzadzenia Nr 1943/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 pazdziernika
2005 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, obiektéw i terendw, ktorych
wtascicielem, wspétwtascicielem lub uzytkownikiem jest Gmina Miejska Krakow,
po przeprowadzonej w dniu 28 lipca 2022 r. kontroli przestrzegania przepisow
przeciwpozarowych:

w IV Liceum Ogodlnoksztatcacym
na ul. Krzemionki 11
30-525 Krakow

polecasie:

Dostosowanie ewakuacyjnej klatki schodowej budynku szkoty do obowiazujacych
wymagan w zakresie techniczno-budowlanym poprzez obudowanie jej oraz wyposazenie
w drzwi dymoszczelne i urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu,
uruchamiane samoczynnie za pomoca systemu wykrywania dymu, zgodnie z wymogami
okreslonymi w § 245 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.z 2019 poz. 1065). Termin wykonania: w trakcie remontu kapitalnego lub kompleksowej
modernizacji budynku majacej na celu doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego
z wszelkimi wspotczesnymi normami bezpieczenstwa, w tym pozarowego, nie pézniej jednak niz
do konca 2024 roku.

Uzasadnienie

W budynkach sredniowysokich (SW) zawierajacych strefe pozarowa ZLIII klatki
schodowe powinny by¢ obudowane i zamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazone
w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu, uruchamiane
samoczynnie za pomoca systemu wykrywania dymu.

Jednoczes$nie przypominamy, ze ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 869.) naktada na wtasciciela, uzytkownika lub
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zarzadce obowiazek zapewnienia w eksploatowanym obiekcie bezpieczenstwa pozarowego
oraz warunkoéw bezpiecznej ewakuacji w przypadku powstania pozaru lub innego zagrozenia,
aw szczegolnosci: :
1. przestrzega¢ przeciwpozarowych wymagan techniczno-budowlanych, instalacyjnych
i technologicznych; .
2. wyposazy¢ budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urzadzenia
przeciwpozarowe i gasnice; '
3. zapewni¢ konserwacje oraz naprawy urzadzen przeciwpozarowych i gasnic w sposéb
gwarantujacy ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
4. zapewni¢ osobom przebywajacym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie,
bezpieczenstwo i mozliwos¢ ewakuac;ji;
5. przygotowac budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;
zapoznac pracownikow z przepisami przeciwpozarowymi;
7. ustali¢ sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowej lub innego
miejscowego zagrozenia.

o

Wykonanie powyzszych zalecenn wptynie na poprawe bezpieczeristwa pozarowego
w budynku IV Liceum Ogdlnoksztatcagcego oraz oséb w nim przebywajacych.
O sposobie realizacji ww. zalecen nalezy powiadomi¢ Wydziat Bezpieczenstwa i Zarzadzania
Kryzysowego UMK, powotujac sie na numer zalecen, po uptywie terminu okreslonego
w zaleceniach pokontrolnych. Sprawe prowadzi: podinspektor Elzbieta Géralik-Mozdzinska,
tel. (12) 616 89 14.

Otrzymuja:
1. Dyrektor IV Liceum Ogdlnoksztatcacego

ul. Krzemionki 11, 30-525 Krakoéw
2. ala.
Do wiadomosci:
Dyrektor Wydziatu Edukacji
ul. Stachowicza 18, 30-103 Krakow.
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