Zaklad Elektroinstalacyjny
Adamezyk Ryszard

ul. Zadziele 64

34-114 Tluczan

PROTOKOL Z POMIAROW ELEKTRYCZNYCH NR 34/2022

- badania instalacji odgromowych i uziomdw

1. Uzytkownik obiektu

SOSW nr 2/szkola + internat/
ul. Zamoyskiego 100
Krakow

2. Miejsce wykonania pomiardw

J.W.

3. Warunki pomiardw

a. Data wykonania pomiardw 't 10.04.2022

b. Rodzaj pomiardw : okresowe

c. Pogoda : sloneczna
4. Pomiary wykonal ( wykonali )

RYSZARD ADAMCZYK
Upo la‘zm p\:ykonywania

2
wazne do 06.09.2025r,

strona 1

(C) Prawa autorskie <KSKRAK> tel.(012)6475163, www.krystyn.krakow.pl



Obiekt : SOSW nr 2

O, Lozz

Data wykonania pomiarow : maszes~2040

Firma wykonujaca: Z.E. Adamczyk Ryszard Wielicz

(C) Prawa autorskie <KSKRAK> tel.(012)6475163, www.krystyn.krakow.pl
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, U/ W. Pola 18/1

Badanie instalacji odgromowych i uzioméw
Symb. Nazwa obwodu Rs Wk Rr Ra Ocena
Lp. | zrys. aparatu, urzadzenia [a] [al [ ol pomiaru
SOSW nr 2 /szkola + internat /

1 1 Ziacze kontrolne 3,8 14 4.1 30,0 Tak
2 2 Ztgcze kontrolne 33 1.4 41 30,0 Tak
3 3 Ztacze kontrolne 3,8 1.1 42 30,0 Tak
4 4 Ztacze kontrolne 3,1 1,1 3,4 30,0 Tak
5 5 Ztacze kontrolne 2,4 14 3,4 30,0 Tak
6 6 Ztacze kontrolne 47 1,4 55 30,0 Tak
7 7 Zlacze kontrolne 12,6 1,4 15,5 30,0 Tak
8 8 Ztgcze kontrolne 21 1.4 29 30,0 Tak
9 9 Zlacze kontrolne 20,5 11 226 30,0 Tak
10 10 | 2Ziqoze kontralne 1.2 1,4 14,0 30,0 Tak
11 11 | Zigcze kontrolne 8,2 1,4 11,5 30,0 Tak
12 12 | Ztgcze kontrolne 8,8 1,4 11,5 30,0 Tak
13 13 | Ztacze kontrolne 9,3 1.4 13,4 30,0 Tak
14 14 | Ztgcze kontrolne 11,2 1.1 12,3 30,0 Tak
15 15 | Zigcze kontrolne 93 1,4 13,0 30,0 Tak
16 16 | Ztgcze kontrolne 8,3 1,4 11,6 30,0 Tak
17 17 | Zigcze kontrolne 11,0 1,4 13,4 30,0 Tak
18 18 | Zigcze kontrolne 10,8 1,4 13,9 30,0 Tak
19 19 | Ztgcze kontrolne 85 1,4 11,5 30,0 Tak
20 20 |Zigcze kontrolne 11,1 1.1 12,2 30,0 Tak
21 21 Ztgcze kontrolne 3,4 1.4 4,2 30,0 Tak
22 22 | Zigcze kontrolne 3,8 1,4 42 30,0 Tak
23 23 |Zigoze konkrolne 33 i1 38 30,0 Tak
24 24 | Zigcze kontrolne 7.4 1,4 10,4 30,0 Tak
25 25 |Zigcze kontrolne 14,8 1.4 20,7 30,0 Tak
26 26 |Zitgcze kontrolne 14,0 1,4 19,6 30,0 Tak
27 27 |Zigcze kontrolne 14,5 14 18,8 30,0 Tak
28 28 |Zigcze kontrolne 149 1,4 20,9 30,0 Tak
29 29 | Ztacze kontrolne 14,6 1,1 16,1 30,0 Tak
30 30 [Zigcze kontrolne 15,9 1,4 23,2 30,0 Tak
31 31 Zigcze kontrolne 11,2 1.4 15,7 30,0 Tak
32 32 | Zigcze kontrolne 11,3 1,4 15,8 30,0 Tak
33 33 | Zigcze kontrolne 14,2 1,4 19,9 30,0 Tak
34 34 | Zigcze kontrolne 15,0 1.4 21,0 30,0 Tak
35 35 |Zigcze kontroine 6,5 1,4 8,5 30,0 Tak
36 36 |Zigeze kontrolne 58 1,4 81 30,0 Tak
37 37 | Zigcze kontrolne 7,0 1,4 99 30,0 Tak
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Opis badania instalacji odgromowej i uziemien.

1. Pomiary wykonano w warunkach :
a) pogoda w dniu pomiaréw - opis na pierwszej stronie
b) pogoda w ostatnich trzech dniach : stoneczna
) grunt: posredni rodzaj
d) grunt w czasie pomiaréw: / wilgotny

2. Zapoznano sie z uktadem instalacji i rodzajem uziomow.
a) instalacja zewnetrzna ( przewody odprowadzajgce, zwody ) wykonana z bednarki _x_ /drutu 8 mm
C) instalacja w ziemi ( uziomy otokowe, szpilowe iinne) wykonana z bednarki _x_ /drutu __ mm

3. Pomiary wykonano metoda:

4. Oznaczenia w tabelce :

Lp. - liczba porzadkowa ( okresla ilo$¢ pomiarow )

Symb. z rys. - oznacza nri usytuowanie zacisku pomiarowego

Rs - rezystancja pomierzona [ 2 ] (wartosci w tabelce w pkt. 6)
Wk - wspoiczynnik korekeyjny

Rr - rezystancja rzeczywista [ (2 ]

Ra - rezystancja wymagana [ Q2 ]

Warunek pomiaru jest pozytywny, gdy Rr <= Ra oraz gdy przewody sg skorodowane mniej niz 40 %.

5. Wartosc rezystancji uzioméw odgromowych powinna wynosi¢ od 10-50 Q w zaleznosci od rodzaju gruntu
i uziemien. Dla instalacji odgromowych na obiektach zagrozonych wybuchem 5 €2 - uziemienie otokowe.

6. Wspotczynnik korekcyjny " Wk " :

Rodzaj uziomu w ziemi | grunt suchy | wilgotny | mokry

poziomy do 1lm 1.4

7. Na ostatniej stronie protokotu podano typ przyrzadu pomiarowego.

8. Dokonano ogledzin potgczen ztgczy kontrolnych

9. Termin nastepnych badan: 10.04.2027

10. Uwagi i zalecenia pokontrolne :
- ocena wynikOw pomiarGw jest pozytywna

11. Ocena koncowa :
- Instalacja nadaje sie do eksploatacji.
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WNIOSKI Z POMIAROW
( napiecia i mierniki pomiarowe )

1. Stosowane przepisy:

Pomiary wykonano zgodnie z PN-IEC 60364-6-61, Przepisami Budowy Urzadzen
Elektroenergetycznych, ustawag "Prawo budowlane" z dn. 07.07.1994
(Dz.U.nr 89,poz.414 z pdzZn.zm.), Rozporzadzeniem MGPiB z dn. 21.06.1994 r.

(Dz.U.nr 84 poz.387 z pdzn.zm.),Rozporzadzeniem MGPiB z

dn. 14.12.1994 r.

(Dz.U.nr 10/95,poz.46 z pdzn.zm.),ustawa "Prawo energetyczne"
Dz.U. nr 54/1997 r.poz.348oraz pozostalymi obowiazujacymi przepisami

w dniu wykonywania pomiardw.
2. Uktad sieci : TN-C

3. Wartos$ci napie¢

a) Znamionowe napiecie miedzyfazowe Us
b) Znamionowe napiecie wzgledem ziemi Un
c) Dopuszczalne napiecie dotyku Ul

(Ul=50V dla warunkdédw normalnych)
(Ul=25V dla warunkdéw o zwiekszonym zagrozeniu)
(Ul=12V dla warunkdéw o szczegdlnym zagrozeniu)

d) Pomierzone napiecie w czasie pomiardéw Uo
e) Wspdiczynnik korekcyjny dla petli zwarcia
lub rezystanciji uziemienia Wk

= 400
= 230
= 50

<< <

= 229V

= 1,0

4. Jako ochrone przeciwporazeniowa zastosowano samoczynne wylaczenie

realizowane poprzez:

wytaczniki 1 bezpieczniki samoczynne oraz wytaczniki réznicowopradowe

5. Przyrzady pomiarowe do pomiardw:

- impedancji petli zwarcia: MZC 303 e nr

- rezystancji izolacji: MIC 1 nr

- wyltacznikéw rdédznicowopradowych: MRP 200 nr

— instalacji odgromowe] 1 uziomow: IMI 1000V

- rezystancji izolacji kabli: Tu wpisz nazwe swego miernika
- rezystancji uzwojen i stykdw: Tu wpisz nazwe swego miernika
- miernik natezenia oswietlenia: Luxomierz LX-12

6. OGOLNE WNIOSKI POKONTROLNE

Instalacja odgromowa nadaje sie do eksploataciji

ZAKELAD ELEKTROINSTALACY}NY

RYSZARD ADAMCZYK Thlczan, ul. Zadziele 64,

Upowazniony do wykonywania
prac kontrolno-pomiarowych
§) e s b) —---ZaswurE1/37317127720
podpis i pieczatka podpis D1/3732%/d22/2ka
wazne do 06 09.2025r

Ryszard Adamczyk

34-114 Brzeznica

NIP: 683-109-49-00, tel, 602312197
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