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PROTOKOL NR 132503/2023
okresowej kontroli przewodow kominowych
(dymowych, spalinowych, wentylacyjnych)

Firma:

Zaktad Ustug Kominiarskich Andrzej Sietner , Osiedle Oswiecenia 55/U1, 31-
636 Krakow,
tel. +48694120156, e-mail: sietner@interia.pl

Podstawa prawna:

Art. 27a ust. 2 pkt 1) lit. d) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontéw oraz o centralnej ewidencji emisyjnosci
budynkéw (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1459, z p6zn. zm.)

Art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c oraz art. 62a ust. 1, 2, 3, 5i 6 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 2351 ze zm.)

§ 34 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i
terendéw (Dz. U. Nr 109 z 2010 r. poz. 719)

1. MIEJSCE KONTROLI

Wojewodztwo
matopolskie

Powiat Gmina
Krakow Krakow (gmina miejska)

Miejscowosé Kod pocztowy
Krakow 31-123
Ulica Nr budynku
Jozefa Szujskiego 2
Oznaczenie specjalne budynku
Specjalny Osrodek Szkolno- Wychowawczy nr 1 w Krakowie
2. ZAKRES KONTROLI
Zakres kontroli
Sprawdzenie stanu technicznego przewodéw kominowych
Dymowe Spalinowe Wentylacyjne Awaryjne Suma
0 (1] 35 1] 35

USTALENIA DOKONANE W ZAKRESIE KONTROLI

Przewody kominowe posiadaja niewielkie uchybienia niezagrazajace bezpieczenstwu uzytkowania

ZAKRES NIEWYKONANYCH ZALECEN Z POPRZEDNIE] KONTROLI

Brak

Zakres niewykonanych zalecen okreslonych w protokole z poprzedniej kontroli

STWIERDZONE NIEPRAWIDLOWOSCI

Brak

Wszelkie wskazane nieprawidtosci, terminy i metody ich usuniecia (szczegéty w zataczniku)

0

Liczba zatacznikow?




