PROTOKOL
z przegladu instalacji gazowej

Adres kontroli: Krakéw, ul. ZAMOYSKIEGO 100

Uzytkownik: SOSW nr 2

1. Szafka zaworu gtéwnego

Stan mocowania i stan techniczny szafki Dobry

2. Gazomierz Szczelny

3. Instalacja ( a-v c
odcinajgcych-przed-urzadzeniami gazowymi)
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Szczelnos$¢ instalacji Szczelna
Stan $cian i zamocowania instalagji Dobry
Wystepowanie korozji na instalacji Nie

4. Armatura odcinajgca

Dziatanie zaworu gtéwnego Prawidtowe
Dziatanie zaworéw przed urzgdzeniami Prawidtowe
Dostepnos¢é armatury Dobra

5. Urzadzenia gazowe

Szczelne
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6. Wynik kontroli POZYTYWNY
Uwagi i zalecenia:

Zastosowano urzgdzenie pomiarowe: SF-321 N nr 01166903
Uzytkownik przyjmuje do wiadomosci: w dolne; czesci drzwi pomieszczenia, w ktérym jest zamontowane urzgdzenie
gazowe musza by¢ otwory (min. 220 cm?). Nie wolno zatyka¢ otworéw wentylacyjnych w tych pomieszczeniach. ani
umieszcza¢ w nich przewodéw spalinowych Iub innych urzgdzen zaburzajgcych naturalng wentylacje. Szczelne okna
powinny by¢ wyposazone w nawietrzaki.

Wykonany przeglad spetnia wymagania Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023r. poz. 682 z
pdzn. zm.) i zostat przeprowadzony z wytycznymi  Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego ( IA/TG/469/95 z
dnia 24.07.1995 r.) dotyczgcymi wykonywania przeglgdoéw gazowych.

Wiasciciel/Zarzadca budynku/  Przedstawiciel  uzytkownika  obiektu podpisujgc  protokét  przyjmuje
do wiadomosci powyzsze uwagi. Zobowigzuje sie¢ jednoczesénie do realizacji zalecen wskazanych
W niniejszym protokole.

lmgr inz. Filip Jakiel
I/ Instalacje gazowe Wicedyrektor

7115712021, E/18/157/2021 Specjalnego Osrodka
tel. 502 896 438 Szkolno-Wychgwawczego Nr 2
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