PROTOKOL
z kontroli instalacji gazowej u odbiorcy indywidualnego

Adres: Krakéw, ul.

Uzytkownik: mieszkanie stuzbowe ...... 5. ... Y e
1. Gazomierz ] Szczelny

2. Instalacja

Szczelno&¢ instalacii Szczelna
Stan $cian i zamocowania instalacji Dobry
Wystepowanie korozji na instalagcji Nie
Dostepno$¢ zaworéw odcinajgcych Dobra

3. Urzadzenia gazowe

Kuchnia Szczelna
Grzejnikowody . /) Szczelny

4. Odprowadzenie spalin z grzejnika U/ //,—ge/_é . Prawidlowe
5. Wynik kontroli - ‘ POZYTYWNY

Uwagi i zalecenia:

Termin usuniecia usterek: ............. dni.

Zamknieto doptyw gazu przed: ....

Zastosowano urzgdzenie pomiarowe: SF-321 N nr 01166903

Uzytkownik przyjmuje do wiadomosci: w dolnej czeéci drzwi pomieszczenia, w ktérym jest zamontowane urzadzenie
gazowe muszg by¢ otwory (min. 220 sz)_ Nie wolno zatyka¢ otwordw wentylacyjnych w tych pomieszczeniach. ani
umieszczac w nich przewodow spalinowych lub innych urzadzen zaburzajgcych naturalng wentylacje. Szczelne okna
powinny byé wyposazone w nawietrzaki.

Wykonany przeglad spetnia wymagania Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023r. poz. 682 z
pozn. zm.) izostat przeprowadzony z wytycznymi  Gitoéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego ( IA/TG/469/95 z
dnia 24.07.1995 r.) dotyczgcymi wykonywania przegladéw gazowych.

Wiasciciel/lZarzadca  budynku/  Przedstawiciel — uzytkownika  obiektu podpisujac  protokét  przyjmiuje
do wiadomo$ci powyzsze uwagi. Zobowigzuje sie jednoczesnie do realizacji zalecen wskazanych
W niniejszym protokole.

mgr inz. Filip Jakiel
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Wykonujgcy kontrole Zarzadca/przedstawiciel uzytkownika obiektu

Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawezy Ny 2
im. Janusza Korczaka -
30-523 Krakéw, ul. Zamoyskiczo 100
tel. 12 656-46-03



