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PROTOKOL Z WYMIANY FILTROW URZADZEN WENTYLACYJNYCH

OBIEKT: SOSW nr 2, ul. Zamoyskiego 100, Krakow

W dniu 16 grudnia 2024 zrealizowano wymiang filtrow:
1/ W centrali nawiewnej zlokalizowanej na poddaszu,

2/ W rekuperatorze w Sali gimnastycznej.

Urzadzenia s sprawne, praca prawidtowa, instalacja nadaje si¢ do dalszej eksploatacii.
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do kierowania robotami budowlanymi
w zakresie instalacji sanitarmych



