PROTOKOL

z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego

budynku szkelnegeo / przedszkola

Uwaga: Kontrola powinna byé przeprowadzona w porze wiosennej.

Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. Dz.U. 2020 poz. 1333)

A Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie:

1) wykonania zalecen z poprzednich kontroli,

2) elementéw budynku narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne i niszczgce dziatania czynnikow
wystepujacych podczas uzytkowania budynku, ktorych uszkodzenia mogg powodowaé zagrozenie dla:
bezpieczenstwa os6b, srodowiska oraz konstrukcji budynku,

3) instalacji: centrainego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, elementow instalacji kanalizacyjnej
odprowadzajgcych $cieki z budynku, instalacji gazowych oraz przewodow kominowych (dymowych,
spalinowych, wentylacyjnych).

Data kontroli: . i 20.05.2025 Data nastepnej kontroli: | 4o Maj 2026
Il Informacje ogéine o budynku:
Rodzaj: SAMORZADOWE PRZEDSZKOLE NR 38
Adres: | UL. Jabtonkowska 39, Krakéw
imie,
Wiasciciel lub nazewisko, Dyrektor: Renata Ksigzkiewicz
zarzgdca adres: . :
telefon: -

Rodzaj konstrukji zelbetowa murowana [ ] drewniana []  stalowa

] przewody dymowe, spalinowe, wentylacyjne* - grawitacyjne
przewody dymewe-spalinowe, wentylacyjne z ciagiem wymuszonym mechanicznie*

Wyposazenie instalacja gazowa: gaz przewodowy, gaz-plynny-(pojedyneza-butla-zbioraik)*

instalacja: cieptej wody uzytkowej, centrainego ogrzewania

instalacje i urzadzenia elektryczne ...

Rok budowy . 2023 PoWierzchnia uzytkowa 1962 m?
Kubatura ‘ 10158 m* llo$¢ Kondygnacii 2+1
Powierzchnia zabudowy 1163,76 m?

1. Sprawdzenie wykonania zalecer: z poprzednich kontroli:
Przed rozpoczeciem kontroli zapoznano sig z:
1. protokotami z poprzednich kontroli: PRZEGLAD KONTROLI ROCZNEJ STANU TECHNICNEGO ey

z dnia 05.12.2024 - przeprowadzone] przez: MGR IN2. ARTUR SMORONSKI 7

nz. Arllir Sm

O &

Protokét z przeglgdu kominiarskiego Nr ... zdni@a.eeeeeeo
Protokét z badania szczelnosci inst. gazowej Nr-zdnia...............oooeenn.l,

2. zgloszeniami uzytkownikow lokali dot. usterek, uszkodzen lub zniszczen elementdw budynkow:
Wizualna ocena obiektu i rozmowa z Dyrekcja

3. innymi dokumentami majacymi znaczenie dia oceny stanu technicznego: Ksigzka Obiektu Budowlanego,
Protokét p.poz. zdnia: ............................




Element, urzgdzenie,
instalacja

Zalecenia

Stopien wykonania zalecen Uwagi

Kryteria ocen zuzycia elementéw budynku

Lp Klasyfikacja stanu Procentowe Oznaki zuzycia
Technicznego elementu Zuzycie elementu _ ‘
1 dobry 0-15 Elementy budynku sg dobrze utrzymane, nie wykazuja
‘ zuzy¢ i uszkodzen ‘
2 zadawalajacy 16-30 Oznacza nieznaczne uszkodzenia i deformacje ,celowe sg
drobne naprawy, uzupeienia, konserwacja
3 mierny 31-50 Oznacza deformacje , uszkodzenia , element do
natychmiastowego remontu
4 zly >-50 Oznacza Ze element podlega natychmiastowemu remontowi ,

zagrozenie bezpieczenstwa




Iv. Ustalenia z kontroli oraz wnioski po sprawdzeﬁiu stanu technicznego:

iIVa BUDOWLANE ELEMENTY

Element, urzgdzenie,

Stan techniczny, zuzycie

instalacja Uwagi ;

A. Elementy zagospodarowania terenu zewnetrznego:
1. Opaski DOBRY -
2. Ogrodzenie

Bramy, furtki DOBRY -

Cokét ogrodzenia
4. Chodniki DOBRY -
5. Drogi DOBRY -
6. Plac zabaw DOBRY -
B. Zewnetrzne warstwy przegréd zewnetrznych
1. tynki DOBRY -
2. okfadziny DOBRY -
3. cokoty DOBRY -
4. docieplenia DOBRY -
C. Elementy Scian zewnetrznych
1. gzymsy DOBRY -
2. attyki DOBRY -
3. filary DOBRY -
4. balkony, loggie DOBRY -
5. balustrady DOBRY
6. okna i parapety DOBRY -
D. Urzadzenia i instalacje zamocowane do $cian i dachu
1. szyldy, reklamy oy -
2. Klimatyzatory DOBRY -

/wentylatory
3. anteny - s
E. Elementy konstrukcyjne budynku i budowli zwigzanych
1. Fundamenty DOBRY -

: Punktowbe

2. Sciany nosne DOBRY zarysowania Scian
3. Filary DOBRY -




4. Stropy DOBRY
5. Konstrukcja dachu,
Murki ogniowe, DOBRY
6. Schody
Zewnetrzne i ,
7. Podjazd DOBRY
F. Pokrycie dachowe, obrébki blacharskie i elementy odwodnienia
1. Pokrycie dachowe DOBRY
2. Kominy, v
fawy kominiarskie BEBRK
3. Przewody
wentylacyjne BEZ UWAG KOMINIARZA
4. Obrobki
blacharskie DOBRY _
5. Rynny DOBRY
6. Rury spustowe DOBRY
7. Wyjscie na dach DOBRY
G. Inne elementy wyposazenia budynku
1. Klatki schodowe DOBRY
2. Balustrady DOBRY
3. Posadzki DOBRY
4. Stolarka okienna DOBRY
5. Stolarka drzwiowa DOBRY
6. Sanitariaty DOBRY
7. Sale lekcyjne/zabaw DOBRY
8. Sutereny/piwnice DOBRY




V.

Okreslenie zakresu robét remontowych i kolejnosci ich wykonywania:

Brak uwag




V.  WNIOSKI KONCOWE:

x budynek znajduje sie w nalezytym stanie technicznym, zapewniajgcym dalsze, bezpieczne jego
: uzytkowanie,

budynek, pomimo tego, iz nie znajduje sie w nalezytym stanie technicznym, nie zagraza zyciu lub
zdrowiu, bezpieczenstwu mienia badz $rodowiska, jednakze wymaga wykonania niezbednego
remontu,

]

D budynek jest w nieodpowiednim stanie technicznym, mogacym zagraza¢ zyciu lub zdrowiu,
bezpieczenstwu mienia badz srodowiska — nalezy sporzadzi¢ ekspertyze jego stanu technicznego,

[:] budynek moze zagraza¢ zyciu lub zdrowiu, bezpieczenstwu mienia bgdz Srodowiska — nalezy zakazac
jego uzytkowania,

D budynek jest uzytkowany w sposéb zagrazajacy zyciu lub zdrowiu ludzi, bezpieczenstwu mienia bgdz
srodowiska — nalezy zakazac jeégo uzytkowania,

D budynek znajduje si¢ w nieodpowiednim stanie technicznym, bezposrednio grozgcym zawaleniem,
niezbedny zakaz jego uzytkowania oraz dokonanie rozbiérki budynku lub jego czesci.

Wobec stwierdzenia uszkodzeri lub brakéw, ktére moga spowodowaé: zagrozenie zycia lub
zdrowia ludzi, bezpieczeristwa mienia lub $rodowiska, a w szczegélnosci katastrofe
budowlana, pozar, wybuch, porazenie pradem elektrycznym albo zatrucie gazem — osoba
dokonujaca kontroli, na podstawie art. 70 ust. 2 Prawa budowlanego, niezwlocznie przesle
kopie niniejszego protokétu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Vi W celu usuniecia zagroéénia dla ludzi lub mienia nalezy niezwtocznie wykonaé:

Oswiadczamy, iz ustalenia zawarte w protokéle sg zgodne ze stanem faktycznym.
Dokonujacy kontroli stanu techniczriego: **

elementéw budynku/obiektu budowlanego **

Artur Smoronski
Upr. Bud. Nr: MAP/0149/PWOK/11

imie i nazwisko oraz nr uprawnien

(czytelny podpis oraz pieczatka)

Zatgczniki do protokofu
np. protokdély pomiaréw, kserokopie uprawnieri do wykonywania kontroli

1 |ksewovory  urrAWwE W

2
3
4

* niepotrzebne wykresli¢ lub usunagé

Uwaga: W przypadku, gdy kontrole przeprowadza zespd, skladajgcy sie z oséb posiadajacych rézne uprawnienia, moze byé
sporzgdzony jeden protokét np. wedfug tego wzoru, natomiast gdy kontrole przeprowadzahe sg osobno to kazda osoba
posiadajgca uprawnienia sporzgdza protokét z przeprowadzonej kontroli w swoim zakresie.
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